
Коды ошибок для осушителей воздуха OS и OSD: 

TM - часы неисправны  

485 - обрыв связи между пультом управления и контроллером 

F1 - 100% засорение воздушного фильтра 

CR - перегрев воздушного конденсатора 

D0 - обрыв связи пульта и датчик влажности 

D1N - обрыв связи контроллера и датчика испарителя 

D1K - короткое замыкание датчика испарителя 

D2N - обрыв связи контроллера и датчика конденсатора 

D2K - короткое замыкание датчика конденсатора 

D3 - принудительное отключение осушителя (пожар, перегрев вентилятора, 

перегрев компрессора или другие причины) 

Zn0 - отсутствует охлаждение во фреоновом контуре  


